
[Jm\q/slthygiens
Marburg GmbH & Co KG

Untersuch ungs-Nr. (Labor) :

Probenahmestelle:

Entnahmedatum I -uhrzeit:
Analysedurchführung:
Entnahmestellen-CODE (Labor): 03-018-10-3-00
Probenehmer:
Probenahme nach:
Probenstatus:
Adresse:
Probenmatrix:
Grenzwerte:
Ansatzdatum:
Ablesedatum:

Staatlich anerkannte Untersuchungsstelle nach S 15 Abs. 4 TrinkwV

Akkreditiert nerch DIN EN IS{},'IE{' I 7015:1005

16-01 172-006
Winterscheid - Ortsnetz
14.07 .2016 10:45
14 .07 .201 6 I 0:45 - 16 .07 .2016
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Anette Urban
DIN EN ISO 19458 I / DIN ISO 5667-5
Analysenzweck a

Winterscheid
Trinkwasser
Trinkwasserverordnung vom I 0.03 .2016
t4.07.20r6
t6.07 .2016

Legende: NG = Nachweisgrenze, BG = Bestimmungsgrenze, Fettdruck = Überschreitung der Grenze

grenze, gsgrenze,
* - Ergebnis aus Fremdlabor D-PL-19673-01-00
$ - Ergebnis aus Fremdlabor D-PL-14162-01-00

Anlase 2 Teil 2 - Chemische Parameter

Leg

Anlage 1/ 3/ 4- Mikrobiologische Parameter

Parameter Verfahren Ergebnis Einheit Grenzwerte BG
Koloniezahl (Bebrütung 44 +4 h),
(20+2"C)

Trinkwv (200l), 201 I Anlage
5, 1d) bb)

0 KBEiI ml 100

Koloniezahl (Bebrütung 44 +4 h),
(36+ I "C)

Trinkwv (200l), 201 I Anlage
5, ld) bb)

I KBE/I ml r00

Escherichia coli (E.coli) DrN EN rSO 9308-l (2014) 0 KBE/I00ml 0

coliforme Bakterien DrN EN rSO 9308-r (2014) 0 KBE/I00ml 0

Enterokokken DrN EN rSO 7899-2 (2000) 0 KBE/I00ml 0

Anlage 2 Teil I - Chemische Parameter

Parameter Verfahren Ergebnis Einheit Grenzwerte BG
Benzol DIN 38407-Fg-l * <0,0005 mg/l 0,001 0.0005

Bor DrN EN rSO I 1885 (2009)- <0.05 mgll I 0,05

Chrom DrN EN rSO 1233 (1996). <0,005 mgll 0,05 0,005

Cvanid DrN 38405-Dt3 (2013)- <0,01 mgll 0,05 0,01

Fluorid DIN ISO IO3O4 0,08 mgll 1,5 0,02

Nitrat DIN ISO IO3O4 4,0 mg/l 50 0,3

Quecksilber DrN EN I 2338 ( 1998)- <0,0002 mgll 0,001 0,0002

Selen DrN 38405-D23 (1994). <0,001 mg/l 0,01 0,001

Uran DIN EN ISO 17294.2$ 0,0027 0 mgll 0,01 0,0001

ende: NG : Nachweiserenze. B( : Bestimmunqsqrenze- Fettdruck : l]berschreituns der Grenze

Parameter Verfahren Ergebnis Einheit Grenzwerte BG
Antimon DrN 38405-D32 (2000)- <0,001 mg/l 0,005 0,001

Arsen DrN EN ISO 11969 (1996). <0,001 mg/l 0,01 0,001

Persönlich haftende Gesellschafterin.
Wakurik Beteiligungs gesellschaft rnbH
Amtsgericht Marburg HRB 4636

Geschäftsftihrer :

Dr. Heidi Bodes-Fischer
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l-Jmw*lthygi ene
Marburg GmbH & Co KG

Staatlich anerkannte Untersuchungsstelle nach $ 15 Abs. 4 TrinkwV

Aklireclitiert nach DI?{ El'; ISO:IEI' 17025:l()05

Leeende: NG: Nachweisgrenze, BG - Bestimmungsgrenze, Fettdruck - Uberschreitung der Grenze
* - Ergebnis aus Fremdlabor D-PL- 19673-01-00

Parameter Verfahren Ergebnis Einheit Grenzwerte BG

Blei DrN 38406-86 (1998)- <0,002 mgl 0,01 0,002

Cadmium DrN trN ISO 5961 (1995)- <0,0002 mg/l 0,003 0.0002

Kupfer DIN 38406-E,7 (199t). <0,005 mgll 2 0,005

Nickel DrN 38406-Ell (1991) <0,002 mgll 0,02 0,002

Nitrit DrN EN 26777 (1993) <4,02 mgll 0,5 0,02

Summe Nitrat mgllllA + Nitrit
mglll3

Berechnung 0,08 mgll 0,0127

Anlage 3 Teil I und Anlase 4a (Routinemäßiee Untersuchunsen) - Chemische Parameter (Indikatorparameter)

Parameter Verfahren Ergebnis Einheit Grenzwerte BG

Aluminium DIN EN ISO I 1885 (2009). <0,01 mgll 0,2 0,01

Ammonium DrN 38406-5 (1983) <0,02 mg/l 0,5 0,02

Chlorid DIN ISO 10304 8,0 mgil 2sa 0,1

Eisen DIN EN ISO I 1885 (2009). 0,31 mg/l 0.2 0,02

Färbung DN EN rSO 7887 (1994) <0, I m-l 0,5 0.1

Geruch qualitativ DrN EN 1622 (1998) ohne

Geschmack' qualitativ DrN EN 1 622 (1998) ohne

Leitftihigkeit bei 25oC DrN EN 27 888 ( 1993) 268 pS/cm 2790 2

Leitftihigkeit bei 20oC DrN EN 27 888 (1993) 24r pS/cm 2540 2

Mangan DrN EN rSO I 1885 (2009)- <0,01 mgl 0.,05 0,01

Natrium DIN EN ISO I49TI 5,00 mgll 200 0,1

TOC (totaler organischer
Kohlenstoff)

DrN EN 1484 (1997) 0,26 mgll 0,05

Oxidierbarkeit mg O2ll DrN EN rSO 8467 (1995) 0,45 mgll 5 0,25

Sulfat DIN ISO IO3O4 13,2 mg/l 250

Trübung DrN EN rSO 7027 (2000) 0,67 NTU l 0,05

Säurekapazität bis pH 4,3 DrN 38409-H-7 2,41 mmol/l 0,05

pH-Wert EN rSO l}s23 Q0r2) 7,22 6,5 - 9,5

pH-Wert nach Calcitsättigung DrN 38404-10 (2012) 7,67

Calcitlösekapazität DrN 38404-10 (2012) 1916 mgll 5

Calcitbefundung DrN 38404-10 (2012) lösend

Titrationstemperatur DrN 38404-10 (2012) 25,4 OC

B asekapazitat b i s pH*8,2 DrN 38404-rA QUn) 0,3 I mmol/l

Wasserternperatur DrN 38404-4 (1976) 20,5 oc
0,1

Persönl ich haftende Gesel lschafterin :

Wakurik Beteiligungsgesellschaft mbH
Amtsgericht Marburg HRB 4636

Geschäftsführer :

Dr. Heidi Bodes-Fischer
Katharina Greb-Bender

Bankverbindung :

Sparkasse Marburg-Biedenkopf
(BLZ 533 500 00) Kto. 4e565)
rBAN DE90 5335 0000 0000 0495 65 .

BIC HELADEFIMAR

Umwelthygiene Marburg
GmbH & Co KG
Amtsgericht Marburg
HRA 3669

Anschrift .

Rudolf Breitscheidstr. 24
35037 Marburg
Tel. : 06421-30908-10
Fax: 46421-30908-44
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[Jm\4/elthygiens
Marburg GmbH & Co KG

ru : Nacnwelsgrenze, bu - öestlmmungsgrenz

- Ergebnis aus Fremdlabor D-PL-19673-01-00

Staatlich anerkannte Untersuchungsstelle nach S 15 Abs. 4 TrinkwV

.{kkreditiert nach DIN EN IS0,'IEC' 17025:?005

Grenze
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Beurteilung der Probe:

Die untersuchte Wasserprobe ist bezogen auf die untersuchten Parameter bakteriologisch einwandfrei und entspricht den
Anforderungen der Trinkwasserverordnung.
Die Parameter Eisen und Calcitlösekapazität überschreiten die Grenzwerte der Trinkwasserverordnuns.

Verteiler:

Persönlich haftende Gesellschafterin :

Wakurik Beteiligungsgesellschaft mbH
Amtsgericht Marburg HRB 4636

Geschäftsführer :

Dr. Heidi Bodes-Fischer
Katharina Greb-Bender

K. Greb-Bender

Gemeindeverwaltung G ilserberg

Bankverbindung :

Sparkasse Marburg-B ie denkopf
(BLZ 533 500 00) Kto. 49s6s)
IBAN DE90 5335 0000 0000 049s 6s -

BIC HELADEFIMAR

Laborleiterin Mikrobiologie

Urnwelthygiene Marburg
GrnbH & Co KG
Arntsgericht Marburg
HRA 3669

L. Luft
MTA

Ansclrift :

Rudolf Breitscheidstr. 24
35037 Marburg
Tel. : 06421-30908-10
Fax: 06421-30908-44

Doc 20160805-14973

Parameter Verfahren Ergebnis Einheit Grenzwerte BG
gelöstes Kohlendioxid (freie
Kohlensäure)

DrN 3 8404- r0 (2012) 13,90 mg/l 0,05

überschüssige Kohlensäure DrN 38404-10 QAn) 10,40 mgll

zugehörige Kohlensäure DrN 38404-r0 (2012) 3,5 0 mgll 0,05

Calcium DIN EN ISO I49II 3 1,5 mg/l I

Magnesium DIN EN ISO I49II 12,5 mgll 0,1

Kalium DIN EN ISO I49II 2,69 mgll 0,1

Härtebereich gemäß
Waschmittelgesetz

DrN 38409-H-6 7,29 odH

Karbonathärte DrN 38409-H-6 6,73 odH

Nichtcarbonathärte DrN 38409-H-6 016
odH

Gesamthärte DrN 38409-H-6 1,30 mmol/l

Gesamthärte-Bereich DrN 38409-H-6 weich
Summe Kationenäqu ivalente DrN 38402-62 (r2t20r4) 2.8970 mmol/l

Summe Ani onenäquivalente DrN 38402-62 (r2t20r4) 2,9696 mmol/l

Ladungsbilanz relativ DrN 38402-62 (r2t20r4) -2,47 %

Legende: NG - Nachweisgrenze, BC - Bestimmun nze. Fettdruck : [Jberschre er

Dr. H. Bodes-Fischer
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